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УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ООО «Рога и Копыта»

 ______________авыаа И.Ф.
 « 27 »  февраля  2014г.
Технологическая карта монтажа кабельных конструкций

1. Условия и подготовка процесса монтажа
До начала выполнения электромонтажных работ бригаде выдается:

· рабочая документация;

· ППР, утвержденный главным инженером;

· график выполнения электромонтажных работ;

· наряд-допуск на проведение огневых работ;

· наряд-допуск на работы повышенной опасности;

На чертежах должен стоять штамп заказчика, удостоверяющий годность документации к производству работ.

Должна быть принята строительная часть  помещения, здания  под монтаж с оформлением акта.

Нормокомплект инструментов и приспособлений для бригады должен быть доставлен на стройплощадку.

Бригада должна быть ознакомлена с документацией и ППР (под роспись), с ней должен быть проведен инструктаж по охране труда на рабочем месте.

Кабельные конструкции должны быть доставлены на объект и разгружены в местах проведения монтажных работ.

Кабельные конструкции должны быть подвергнуты входному контролю в объеме технологической карты по операциям входного контроля и соответствовать требованиям нормативных документов и ТУ.

Работы по монтажу кабельных конструкций производятся в соответствии с требованиями СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-02, ПУЭ, СНиП 3.05.06-85. 
2. Перечень механизмов, инструментов и приспособлений, необходимых для монтажа кабельных конструкций

	№п/п
	Наименование
	Тип
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Пистолет строительно-монтажный
	ПЦ 84
	шт.
	1
	

	2.
	Набор гаечных ключей от 9 до 24 мм
	
	компл.
	1
	

	3.
	Набор инструмента электромонтажника
	НЭУ 2
	компл.
	1
	

	4.
	Перфоратор
	
	шт.
	1
	

	5.
	Нормокомплект сварщика
	
	компл.
	1
	

	6.
	Шлифмашинка
	
	шт.
	1
	

	7.
	Кисть филеночная
	
	шт.
	2
	

	8.
	Отвес
	
	шт.
	1
	

	9.
	Сварочный аппарат в комплекте
	
	шт.
	1
	

	10.
	Шнур крученный
	
	м
	20
	

	11.
	Рулетка
	10м
	шт.
	1
	

	12.
	Монтажный пояс
	
	шт.
	3
	


3. Технологический процесс монтажа кабельных конструкций
	Стадии
	Технологические операции
	Примечание

	I


	При отсутствии закладных деталей -разметка мест крепления кабельных конструкций, сверление отверстий (в случае крепления кабельных конструкций к строительному основанию с помощью капроновых дюбелей по ТУ 36-941-79 или ГОСТ 26998-86)
	Шаг крепления кабельных конструкций определяется проектом

	II
	Установка кабельных конструкций в проектное положение, прокладка лотков, коробов,  заземление, окраска мест сварки
	


4. Методы и последовательность выполнения технологических операций
	№ п/п
	Характеристика приемов и методов труда
	Примечание

	1
	Согласно проекту производится разметка мест установки кабельных конструкций
	Работы выполняются при отсутствии закладных элементов

	2
	По выполненной разметке производится сверление отверстий и установка закладных дюбелей
	Работы выполняются при креплении кабельных конструкций с помощью распорных дюбелей.

	3
	В процессе подъема кабельных конструкций в проектное положении, производится их закрепление с применением сварки к закладным деталям, м/конструкциям кабельной эстакады или распорными дюбелями см.рис.4
	Электросварку производить согласно соответствующей технологической карте.

Количество креплений кабельных конструкций определяется проектом

	4
	После установки кабельных конструкций производится прокладка полосы (место и размеры полосы указываются в проекте) пример заземления и ее приварка, см. рис.18-22.
	При монтаже к не металлическим основаниям без кабельных лотков и коробов (металлосвязь)

	5
	Места сварки тщательно зачищаются от окалины и окрашиваются в цвет конструкций.
	

	6
	Установку кабельных полок к кабельным стойкам, а также крепление лотков между собой и с кабельными полками, необходимо производить без применения сварки. Электрический контакт между конструкциями обеспечивается за счет конструктивного исполнения соединительных элементов.

Крепление кабельных полок к стойкам см. рис. 3.
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5. Охрана труда при монтаже кабельных конструкций

Работы производить после приемки помещения (площадки) под монтаж.

Без инструктажа на рабочем месте, который обязан проводить мастер, прораб, работать запрещается.

Перед производством работ механизмы, инструменты и приспособления должны быть проверены бригадиром.

Не допускается использование механизмов, инструментов и приспособлений, очередной срок технического освидетельствования которых истек.

Перед установкой конструкции в тоннелях, колодцах, подвалах машзалов и других кабельных подвальных сооружениях обязательно производить химический анализ воздуха на отсутствие вредных газов с оформлением соответствующих актов.

При выполнении работ  на высоте  необходимо руководствоваться нормативным документом   «Охрана труда при выполнении монтажных работ на высоте». 

Составил: Инженер ПТО_______________________________







